附件：

上半年全市燃气行业安全生产专项督查情况表

	序号
	区县市
	企业名称
	存在的问题

	1
	桃花源管理区
	桃花燃气有限公司
	工程建设手续不全。

	2
	石门
	石门兴业管道燃气有限公司
	1、站内未设置LNG罐车固定停车位，LNG罐车停放不规范；

2、加臭装置维护不足；

3、城市管网标志标识不够；

4、入户管未加装套管。

	3
	
	中燃清洁能源（湖南）投资有限公司石门分公司
	1、站内CNG撬车数量过多，停放不规范；

2、设备设施未明确责任人；

3、生产区内停用的变压器未拆除。

	4
	
	常德长江能源有限公司
	1、站内灭火器未按规定配置到位；

2、卸车柱未安装浓度报警器；

3、各类标志标识不齐全；

4、应急抢修器材未按要求配置到位；

5、生产区杂草较多，消防回车坪不规范。

	5
	鼎城区
	常德市鼎城瑞兴燃气有限责任公司
	1、设备设施未明确责任人；

2、LNG储罐区管道保温层有破损情况；

3、LNG储罐与站外建筑距离需要核实；

4、应急抢修器材未按要求配置到位；

5、加气岛浓度报警器数量不足，位置不符合规范。

	6
	
	常德市鼎城九申管道燃气有限公司王家铺加气站
	1、设备设施未明确责任人；

2、站内灭火器未按规定配置到位；

3、加气岛防撞栏高度不符合要求；

4、压缩机房、加气机等部位浓度报警器数量不足，位置不符合规范；

5、储气井周边杂草较多。

	7
	
	鼎城区丁家港天龙液化石油气站
	1、未取得燃气经营许可证；

2、设备设施未明确责任人；

3、卸车柱未安装浓度报警器；

4、电源线路存在裸露、老化现象；

5、安全阀有超期未检情况；

6、应急抢修器材未按要求配置到位；

	序号
	区县市
	企业名称
	存在的问题

	7
	鼎城区
	鼎城区丁家港天龙液化石油气站
	7、压缩机、储罐的排残管道设置不规范；

8、二道门管理不严，人员、车辆随意进出；

9、生产区杂草较多。

	8
	汉寿县
	汉寿中油燃气有限公司
	工程建设手续不全。

	9
	
	汉寿县三峡压缩天然气有限公司
	1、设备设施未明确责任人；

2、废弃的撬车加气柱设置不规范，应予拆除；

3、储气井周边杂草较多。

	10
	
	汉寿县江北液化石油气有限公司
	1、未取得燃气经营许可证；

2、管理资料记录不真实；

3、卸车柱未安装浓度报警器；

4、烃泵防护罩未安装；

5、各类标志标识不齐全；

6、水泵房电源线路设置不规范；

7、充装台下存在密闭空间；

9、生产区杂草、报废钢瓶较多。

	11
	
	汉寿县洪大妈液化气站
	未通过安全评价。

	12
	西洞庭管理区
	常德恒源管道燃气有限公司
	1、设备设施未明确责任人；

2、加气机等部位浓度报警器位置不符合规范；

3、工艺管道连接时无防静电跨接线；

4、卸车软管悬空设置；

5、生产区杂草较多。

	13
	
	常德市西洞庭联邦石油液化气有限责任公司
	1、设备设施未明确责任人；

2、卸车柱未安装浓度报警器；

3、报警器电源开关关闭；

4、各类标志标识不齐全；

5、储罐区管线存在锈蚀现象，储罐顶部放散管未连接；

6、安全阀有超期未检情况；

7、应急抢修器材未按要求配置到位；

8、生产区杂草、杂物、树木较多。


	序号
	区县市
	企业名称
	存在的问题

	14
	西湖管理区
	常德市西湖四联液化气站
	1、设备设施未明确责任人；

2、卸车柱防静电接地夹失效；

3、储罐区水封井堵塞，储罐与顶部安全阀间的阀门关闭；

4、压力表有超期未检情况；

5、应急抢修器材未按要求配置到位；

6、生产区杂草、杂物较多。

	15
	津市市
	津市长燃燃气有限公司
	1、未通过安全评价，但经政府同意在运行；

2、设备设施未明确责任人；

3、消防器材老化严重；

4、LNG储罐锈蚀严重，且无检验报告；

5、储罐与站外建筑安全间距不足；

6、使用铝塑管作为入户立管。

	16
	
	津市市友和天然气汽车加气站
	1、设备设施未明确责任人；

2、各类标志标识不齐全；

3、设备存在锈蚀情况；

4、作业人员管理不严格。

	17
	
	津市市源发液化气站
	1、充装台存在非防爆电器；

2、站内灭火器未按规定配置到位；

3、卸车柱未安装浓度报警器；

4、各类标志标识不齐全；

5、安全阀有超期未检情况；

6、消防水泵与备用发电机组共处一室；

7、应急抢修器材未按要求配置到位；

8、卸车柱顶棚存在木质结构；

9、生产区杂草、杂物较多。

	18
	桃源县
	桃源县天成燃气开发有限责任公司
	1、设备设施未明确责任人；

2、工艺管道连接时无防静电跨接线；

3、城市管网标志不够，楼栋调压箱警示标志不全；

4、停用的卸车软管设置不规范，应予拆除；

5、生产区入口静电释放桩设置不规范。

	19
	
	桃源县成湘琳燃气有限责任公司
	未通过安全评价，储罐内存有燃气

	序号
	区县市
	企业名称
	存在的问题

	20
	桃源县
	桃源县三阳泰龙液化气站
	1、未取得燃气经营许可证；

2、不能提供日常管理资料；

3、喷淋系统水压不足；

4、压力表、安全阀有超期未检情况；

5、应急抢修器材未按要求配置到位；

6、储罐存在超装现象。

	21
	
	桃源县广桃液化气有限责任公司
	1、设备设施未明确责任人；

2、站内灭火器未按规定配置到位；

3、电源线路存在裸露情况；

4、各类标志标识不齐全；

5、应急抢修器材未按要求配置到位；

6、二道门管理不严格；

7、生产区杂草、杂物较多。

	22
	安乡县
	安乡县三峡管道燃气有限公司
	1、设备设施未明确责任人；

2、法兰跨接线存在断裂的情况；

3、生产区杂草、杂物较多。

	23
	
	安乡县天源汽车燃气有限公司
	1、设备设施未明确责任人；

2、防撞栏标志不清；

3、站内灭火器未按规定配置到位；

4、应急抢修器材未按要求配置到位；

5、站内CNG撬车数量过多，停放不规范；

6、配电室位置过低，存在水淹隐患；

7、压缩机房油污严重；

8、加气人员作业程序不规范。

	24
	
	安乡县国鸿液化石油气供应站
	1、设备设施未明确责任人；

2、站内灭火器未按规定配置到位；

3、电源线路存在裸露情况；

4、法兰跨接线存在断裂的情况；

5、应急抢修器材未按要求配置到位；

6、卸车柱部位残液管末端未加盲板封堵；

7、生产区杂草、杂物较多。

	25
	
	安乡阔祺达燃气站
	未通过安全评价，储罐内存有燃气

	26
	
	安乡县东信液化气站
	未通过安全评价，储罐内存有燃气

	序号
	区县市
	企业名称
	存在的问题

	27
	临澧县
	临澧兴业天然气利用有限公司汽车加气站
	1、设备设施未明确责任人；

2、站内灭火器未按规定配置到位；

3、生产区入口未设置静电释放桩；

4、应急抢修器材未按要求配置到位；

5、LNG加气作业人员未穿戴防护装备；

6、生产区杂草较多。

	28
	
	临澧县长安燃气有限公司液化气站
	1、卸车柱监控线外露；

2、压缩机安全阀有超期未检情况；

3、储罐放散管法兰连接不到位。

	29
	
	临澧县合口液化气有限责任公司
	1、设备设施未明确责任人；

2、检修放散管阀门设置不规范，储罐与顶部安全阀间的阀门关闭；

3、充装台与瓶库间留有门洞。

	30
	
	临澧县长宏液化气有限责任公司
	未通过安全评价，储罐内存有燃气

	31
	澧县
	湖南鸿达燃气有限公司
	1、设备设施未明确责任人；

2、卸车管线存在锈蚀现象；

3、城市管网标志不够；

4、卸车柱浓度报警模块未固定安装；

5、生产区杂草较多。

	32
	
	澧县创意燃气有限公司
	1、设备设施未明确责任人；

2、加气岛防撞栏设置不规范；

3、卸车柱浓度报警器安装位置不正确；

4、压力表、安全阀无检验标志；

5、压缩机房油污严重；

6、加气区域地面未设置交通标志；

7、生产区入口未设置静电释放桩；

8、生产区杂草、杂物较多。

	33
	
	澧县礼益液化气站
	未通过安全评价，储罐内存有燃气

	34
	
	澧县湘北液化气站
	1、生产区与生活区隔离围墙不足2米；

2、站内灭火器未按规定检测；

3、卸车柱未安装浓度报警器；

4、各类标志标识不齐全；

5、喷淋系统水压不足；

6、压力表、安全阀有超期未检情况；

	序号
	区县市
	企业名称
	存在的问题

	34
	澧县
	澧县湘北液化气站
	7、应急抢修器材未按要求配置到位；

8、瓶库间存在木质结构；

9、抽残时存在泄漏；

11、对压缩机房通风口进行了封堵；

12、检修放散管阀门设置不规范；

13、二道门管理不严格，未配置车辆防火帽；

14、生产区杂草、杂物较多。

	35
	
	澧县湘鄂液化气站
	1、不能提供日常管理资料；

2、站内灭火器未按规定检测；

3、卸车柱未安装浓度报警器；

4、卸车柱防静电接地线接地不良；

5、检修放散管阀门设置不规范，2号储罐顶部安全阀存在泄漏；

6、消防水泵无法启动；

7、应急抢修器材未按要求配置到位；

8、外围防护围挡破损；

9、充装台与瓶库间留有门洞；

10、备用发电机房内使用明火；

11、二道门管理不严格，未配置车辆防火帽；

12、生产区杂草、杂物较多。

	36
	市城区
	湖南润锋新能源有限公司
	1、华气加气站内各类标志标识不齐全；生产区杂草、杂物较多；

2、公交加气站加气机浓度报警器数量不足；

3、公交加气站内水泵维修时电源未做防护处理；

4、公交加气站内应急抢修器材未按要求配置到位；

5、公交加气站内杂草、杂物较多。

	37
	
	常德武岭能源有限公司
	1、设备设施未明确责任人；

2、站内灭火器未按规定配置到位；

3、卸车柱未安装浓度报警器；

4、各类标志标识不齐全；

5、生产区杂草较多。

	序号
	区县市
	企业名称
	存在的问题

	38
	市城区
	常德天发石油液化气有限公司
	1、设备设施未明确责任人；

2、站内灭火器未按规定配置到位；

3、浓度报警器线路裸露；

4、压缩机防护罩未安装到位；

5、各类标志标识不齐全；

6、压力表、安全阀同时送检后未采取相应的措施；

7、车辆进入生产区未带防火帽；

8、生产区杂草较多。

	39
	
	常德市德山鑫七一气体充装有限公司
	1、站内灭火器未按规定检测；

2、卸车柱未安装浓度报警器；

3、应急抢修器材未按要求配置到位；

4、管道安全阀存在泄漏现象；

5、生产区杂草较多。

	40
	
	常德百江能源实业有限公司
	1、站内灭火器未按规定检测；

2、车辆进入生产区未带防火帽；

3、应急抢修器材未按要求配置到位。

	41
	
	常德市宇虹燃气物流有限公司
	未通过安全评价，储罐内存有燃气


